
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

Udledningstilladelse til udledning af tag- og overfla-
devand i U12.21 og U7.93 til Holtsbækken 

 
Hermed meddeler vi lovliggørende udledningstilladelse efter Mil-
jøbeskyttelsesloven til udledning af tag- og overfladevand fra kloa-
koplandene 12.2, SK065 samt 7.95. 
 
Tag- og overfladevandet fra kloakoplandene 7.95 og SK065 renses 
og forsinkes henholdsvis i regnvandsbassinerne B52 og B31 samt i 
dennes forbassin, 03665R, inden udløb til Holtsbækken i udløbs-
punkt U7.93. Tag- og overfladevand fra kloakopland 12.2 har ud-
løb til Holtsbækken i udløbspunkt U12.21. 
 
Bassin 03665R og B31 er placeret på matrikel: 
 
Matr.nr. 15b, Gram, Skanderborg Jorder 
Ejerforhold: Skanderborg Kommune 
 
Bassin B52 er placeret på matrikel:  
 
Matr.nr. 15g, Gram, Skanderborg Jorder 
Ejerforhold: Skanderborg Kommune 
 
 
På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med 
vilkår og krav for opnået tilladelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Esben Hviid 
Miljømedarbejder 
 

 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysnin-

ger her: https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse 

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, 
og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver. 
 

Skanderborg Spildevand A/S 
Døjsøvej 1 
8660 Skanderborg 

Dato 

30. juni 2022 

Sagsnr.: 06.11.00-P19-9-22 

 

Din reference 

Esben Hviid 

Tlf.: 87947721 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 
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1 Afgørelse 
Skanderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 
tilladelse til udledning af tag- og overfladevand, fra kloakopland SK065 og 7.95 samt 12.2, som 
er henholdsvis boligområde og landzone.  
 
Tag- og overfladevandet fra kloakoplandene SK065 og 7.95 forsinkes og renses i regnvands-
bassin 03665R og B31 samt B52 inden udløb til Holtsbækken i udløbspunkt U7.93. 
 
Tag- og overfladevand fra kloakopland 12.2 ledes uforsinket og urenset til Holtsbækken i ud-
løbspunkt U12.21.  
 
Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt 
supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit. 
 

2 Vilkår 
For at tilladelsen er gyldig, skal følgende vilkår overholdes: 
 
Tabel 2 i afsnit 4.2 viser et overblik over udløbspunkter samt eventuelle tilhørende overløbs-
bygværk og/eller bassiner. Udløbsflowene som er angivet i tabellen, er baseret på den maksi-
male ledningskapacitet, og er dermed ikke den reelle påvirkning. Det må formodes at der er 
afløbsregulatorer på flere af bassinerne, men dette er ikke dokumenteret. Vilkårene baseres 
derfor på ”worst case”.  
 

• De angivne udløbsflow i tabel 2 ved den i ansøgningen anvendte gentagelsesperiode 

må ikke øges yderligere. 

• Udledningen fra de nævnte udløbspunkter må kun omfatte separat regnvand fra de i 
ansøgningen oplyste oplande, se afsnit 4.  

• Udledningerne må ikke give anledning til oversvømmelser af de omkringliggende area-
ler omkring bassiner og udløbspunkter.  

Udledningstilladelsen kan, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, tilbagekaldes eller æn-
dres, hvis anlæggene ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Det er Miljøstyrelsen der er til-
synsmyndighed på spildevandsforsyningsselskabers udledninger. Udledningstilladelsen kan 
også tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, eller der er givet ukor-
rekte oplysninger. 

 

2.1 Vilkår til drift og vedligehold 

• Skanderborg Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af bassiner og afløb 
frem til udløbspunkterne i recipienten.  

• Vedligeholdelse og rensning af bassiner og afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke 

sker udledning af slam/sediment til recipienten. 

• Drift og vedligeholdelse omfatter bassinet op til kronekant, for så vidt angår forhold, 

der har til formål at sikre bassinets funktion og sikkerhed. Vedligeholdelse ud over, 

hvad der er nødvendigt for funktionen, kan efter aftale udføres af anden part, der øn-

sker bedre vedligeholdelse, f.eks. for at øge rekreative muligheder eller visuelle ønsker. 

• Bassiner og afløb skal jævnligt efterses, og tilsynet skal føres i en driftsjournal af Skan-

derborg Spildevand A/S.  

• Der skal sikres uhindret adgang til bassiner og afløb med hensyn til drift, vedligehol-
delse og tilsyn. 

• Tømning af bassiner skal anmeldes til Skanderborg Kommune, Vand og Natur, på 
overfladevand@skanderborg.dk.  

• Oprensning af bassiner skal anmeldes til Skanderborg Kommune, Vand og Natur, på 
natur@skanderborg.dk.  

mailto:overfladevand@skanderborg.dk
mailto:natur@skanderborg.dk
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• Oprensning skal som udgangspunkt foretages mellem 1. september og 1. marts af hen-

syn til paddernes ynglesæson. 

 

3 Begrundelse for afgørelsen 
I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at: 
 

• Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Holtsbækken 
eller andre vandområder. 

• Udledningen forsinkes og vandet renses til dels i våde regnvandsbassiner inden udled-

ning til Holtsbækken. 

• Vandløbet vurderes at have fornøden kapacitet til at modtage udledningen på hhv. 107 

l/s og 12 l/.  

• Udledning til vandløbet vurderes ikke at medføre øget risiko for oversvømmelser, som 

kan resultere i hydrauliske skader eller gener. 

• Udledning til vandløbet vurderes ikke at medføre øget risiko for erosion i vandløbet.  

• Bassinerne gavner biodiversiteten i området, da der er blevet skabt en biotop til gavn 
for dyre- og planteliv, som er tilknyttet vandhuller. 

• Der er ikke nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for 
nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. 

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet). 
 

4 Redegørelse 
Den gældende tilladelse, forventet meddelt af daværende Aarhus Amt eller via en landvæsens-
kommissionskendelse er bortkommet i fysisk form, og Skanderborg Spildevand A/S ansøger 
derfor om fornyet udledningstilladelse. 
 
Nærværende tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakerede om-
råder i oplandet til Holtsbækken. 
 
Der forefindes allerede udledningstilladelser for følgende udløb, og disse er dermed ikke en del 
af nærværende ansøgning: 

• U143 og U180 af 2. oktober 2019 

• U186 fra 9. juni 2017. 

Udløbspunktet for U186 er ikke korrekt placeret i Spildevandsplan 2016-2020. Den korrekte 
placering er angivet på figur 1. Dette forhold vil blive berigtiget af Skanderborg Kommune i 
forbindelse med revision af spildevandsplanen. 
 

4.1 Kloakoplande 
Figur 1 viser en oversigt over nærværende kloakoplande der leder tag- og overfladevand til re-
cipient Holtsbækken. 
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Figur 1 Oversigt over ledningsnet, bassiner, kloakoplande samt udløbspunkter i oplandet til Holtsbækken. 

 
Kloakoplandene samt udløbspunkter fremgår af tabel 1.  
 
Tabel 1. Arealer til det enkelte udløb fra faktiske forhold 

Udløb Kloakoplande Areal [ha] Reduceret areal [ha] Befæstelsesgrad [%] 
U7.93 SK065, 7.95 14,4 4,1 34,2 

U12.21 12.2 2,5 0,5 24,0 

 
Det totale areal fra separatkloakerede oplande til udløb er 16,9 ha og det reducerede areal er 
4,6 ha. 
 
Spildevandet ledes til Skanderborg Centralrenseanlæg. 
 
De to udløb, U12.21 og U7.93, vil blive gennemgået i kommende afsnit med beskrivelse af sy-
stem samt eventuelle ændringer i forhold til gældende Spildevandsplan 2016-2020. 
 
 

4.2 Systemsammenhæng 
Tabel 2 viser et overblik over systemsammenhængen ved de enkelte udløb.   

 
Tabel 2. Faktiske forhold for de enkelte udløb 

Udløb Bassin Beskrivelse 
U12.21  Udløb U12.21 modtager overfladevandet fra kloakopland 12.2. Der er ikke 

etableret drosling eller rensning for oplandet inden udledning til Holtsbækken 
via ø160. Udløbets nuværende placering er ikke korrekt og det er aftalt med 
Skanderborg Kommune, at det skal flyttes hen som vist på figur 1. 
Ledningen, som udløbspunktet er sluttet til, er således ikke en regnvandsled-
ning, men et rørlagt vandløb.  
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U7.93 B31 
03665R 

Bassin (03665R) er forbassin til B31 og er ikke registreret i Spildevandsplan 
2016-2020. B31 og 03665R er våde bassiner, som håndterer regnvand fra klo-
akopland SK065 (markeret med gult). Bassinerne har et samlet stuvningsvolu-
men på ca. 570 m3 og regnvandet ledes til recipient via ø238 ledning. 

B52 Basin B52 er et vådt regnvandsbassin og modtager regnvandet fra kloakopland 
7.95 (markeret med grønt) og har et stuvningsvolumen på ca. 1.410 m3. 

 
Tabel 3 viser et overblik over udløbstype samt evt. bassin, der leder til Holtsbækken.  
 
Tabel 3. Udløbstyper til Holtsbækken 

Udløb Udløbs-
type 

Bassin Bassin 
[m3] 

Udløbsrør 
[mm] 

Udløbsflow 
[l/s] 

Udløbsflow 

 
 

U12.21 

 
 

SR3 

 

   
 

ø160 

 
 

122 

Der mangler viden om 
bundkoter, hvorfor 
udløbsflow er baseret 
på et fald, så der er 
selvrensningsevne på 
5 promille.  
 

 
U7.93 

 
SR3 

 

B31 
03665R 

B52 

4301 

1401 

14101 

 
ø238 

 
1072 

1. Bassinvolumen er estimeret via lavningsinfo i SCALGO.  
2. Udløbsflow er baseret på den maksimale ledningskapacitet og er dermed ikke den reelle påvirkning. Forventeligt er der 

regulatorer på flere bassiner inden udløb, men grundet tidsplanen og ressourcer er det ikke muligt at få afdækket inden 

nærværende tilladelse. 
3. Separate regnvandsudløb forkortes SR. 

 
Jf. ledningsdatabasen er kloakken etableret over en længere periode (Følgende årstal er regi-
streret: 1969, 1999 og 2003). Det er forventet, at BAT på det etablerede tidspunkt er benyttet. 
Krav til rensning er ændret siden etableringen af bassiner og udløb.  
 
Kloakanlægssystemet i oplandet til Holtsbækken er etableret før 2008, og Skanderborg Spilde-
vand A/S har således, iht. Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020, ikke krav om 
opfyldelse af serviceniveau svarende til en gentagelsesperiode på 5 år (T5) for separatkloak.  
 
Der foregår i forbindelse med ansøgningen om udledningstilladelse ingen projektmæssige fysi-
ske ændringer i hverken kloakoplande, bassiner eller udløbspunkter. 
 
Udløb U7.93 
Kloakoplande SK065 og 7.95 (områderne markeret med henholdsvis gult og grønt i figur 1), er 
separatkloakeret. 
 
Tag- og overfladevand fra kloakopland SK065 ledes til bassin 03665R, som fungerer som for-
bassin, og ledes derefter videre til bassin B31. Stuvningsvolumet for bassin 03665R og B32 er 
henholdsvis 140 m3 og 430 m3, og har dermed et samlet stuvningsvolumen på 570 m3. Herfra 
ledes regnvandet til udløbspunkt U7.93 i Holtsbækken. 
 
Afløbene fra bassinerne er ø238. 
Bassinerne er våde forsinkelsesbassiner og drosler dermed inden udledning til recipient. 
 
Bassin 03665R er ikke registreret i Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020. 
Dette vil blive berigtiget af Skanderborg Kommune.  
 
Tag- og overfladevand fra kloakopland 7.95 ledes til bassin B52, som har et stuvningsvolumen 
på 1.41o m3. Herfra ledes regnvandet til udløbspunkt U7.93 i Holtsbækken. 
 
Afløbet fra bassinet er ø238. 
Bassinet er et vådt forsinkelsesbassin og drosler dermed inden udledning til recipient. 
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Det blå omrids på figur 1 er separatkloakeret oplande fra Spildevandsplanen (rød er spilde-
vandskloakeret). Det ses at der er foretaget en ændring af afgrænsningen mellem SK065 og 
7.95, som er beliggende opstrøms udløb U7.93. Det vil betyde en forskel i arealer, men kloake-
ringsprincippet er det samme. 
 
Det permanente vådvolumen er ikke kendt for nogen af bassinerne, og dermed kendes rense-
effekten heller ikke. Det må formodes, at bassinerne primært fungerer som forsinkelsesbassi-
ner.  
 
Udløb U12.21 
Kloakoplande 12.2 (området markeret med blåt i figur 1), er separatkloakeret og ledes uforsin-
ket og urenset til udløb U12.21 via ø160 i Holtsbækken.  
  
Det blå omrids på figur 1 er separatkloakerede oplande fra Spildevandsplanen (rød er spilde-
vandskloakeret). Det ses, at oplandet til U12.21 er større end i Spildevandsplan 2016-2020, da 
en del af kloakopland 13.1 reelt går til udløb U12.21, fremfor U13.11. Det vil betyde en forskel i 
arealer, men kloakeringsprincippet er det samme. 
 
Udløbspunktet U12.21 er ikke korrekt placeret i Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 
2016-2020. Dette vil blive berigtiget. Den korrekte placering er angivet på figur 1.  
 
 

5 Udledning af vand- og stofmængder  
I nærværende afsnit beskrives udledningen af vand- og stofmængderne til Holtsbækken. 
 

5.1 PULS 2.0 
I tabel 4 nedenfor ses nuværende data fra PULS 2.0 for de enkelte udløb for konkretåret 2020. 
Disse tal er ikke retvisende og vil blive erstattet af nyere beregnede tal via PULS indberetning, 
efter ændring af oplande i forbindelse med udarbejdelse af ny spildevandsplan.  
Tallene er medtaget for at vise forskellen på de nuværende data (tabel 4) og det tilladte frem-
adrettet (vist i tabel 5). 
 
Tabel 4 Data fra PULS for de enkelte udløb for konkretåret 2020. 

Udløb Areal Vandmængde 
[m3/år] 

 

Stofmængde baseret på konkretår 

Total 
[ha] 

Reduceret 
[ha] 

BI5 

[Kg/år] 

COD 

[Kg/år] 

N 

[Kg/år] 

P 

[Kg/år] 

U7.93 13,1 2,3 16.132 48 403 27 2,4 

U12.21 1,8 0,5 3.805 23 190 8 1,1 

 

5.2 Separate regnvandsudløb 
Vandmængderne for de separate regnvandsudløb vises for henholdsvis normalår og for kon-
kretåret 2020 og er baseret på arealerne beskrevet i tabel 1, som beskriver de faktiske forhold 
for oplandene til Holtsbækken. 
Beregningen af vand- og stofmængder er baseret på ”Paradigme for beregning af vand- og stof-
mængder” udarbejdet februar 2022 af Skanderborg Spildevand A/S.  
Stofudledningen er baseret på vandmængden for konkretåret 2020. 
 
Tabel 5 Vand- og stofudledningen fra de separate regnvandsudløb i Holtsbækken. 

Udløb 
 

Vandmængde 
[m3/år] 

BI5 
[Kg/år] 

COD 
[Kg/år] 

N 
[Kg/år] 

P 
[Kg/år] 

Normalår Konkretår 

U7.93 28.700  25.789  108,3  709,2  30,9  2,3  

U12.21 3.500  3.145  18,9  157,3  6,3  0,9  
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5.3 U-skema 
U-skema med de forhåndenværende nyeste data ses af tabel 6. 
 
Tabel 6 U-skema for udløb til Holtsbækken. 
(Skemaindhold/opdeling svarer til udløbsskema fra den godkendte Spildevandsplan 2016-2020). 

 
*Ved en gennemsnitlig faktuel afstrømningskoefficient på ca. 33 % iht. spektralanalyse udarbejdet af Scalgo foråret 2021. 
Reduktionsfaktor på 0,8. 
**Gennemsnit af de hydrauliske modelberegninger foretaget for 2012-2021. 

 

6 Recipientforhold  
Holtsbækken er et privat vandløb og har en samlet strækning på ca. 4 km, med flere tilløb, se 
figur 2.  
 
Holtsbækkens begyndelsespunktet har WSG84-koordinaterne 56°2'29.72"N 9°59'34.89"E. 
Vandløbet har udløb i Skanderborg Sø, og udløbspunktet har WSG84-koordinaterne 
56°1'48.24"N; 9°57'15.88"E. Strømningsretningen er sydvest gående.  
Vandløbets strækning er angivet på figur 2 nedenfor.  
 

 
Figur 2. Udstrækning af Holtsbækken markeret med rødt 

 
Strækningen fra Frueringvej til Skanderborg Sø har en målsætning om "God økologisk til-
stand" i ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn”. Der er ligele-
des en målsætning om ”God kemisk tilstand”. Den samlede økologiske tilstand i den gældende 
vandområdeplan er God økologisk tilstand. Dette er baseret på kvalitetselementerne smådyr, 
som har en god økologisk tilstand og en høj økologisk tilstand på den nederste strækning samt 
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på fisk, som har en ukendt økologisk tilstand, men en god økologisk tilstand på den nederste 
strækning. Tilstanden er ukendt for de øvrige kvalitetselementer.  
 
I basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027 er tilstandsvurderingen dog faldet til dårlig 
økologisk tilstand på den nederste strækning. Dette baseres på kvalitetselementet fisk, der har 
en dårlig økologisk tilstand på den nederste strækning i basisanalysen. Denne strækning er 
udpeget til at være i risiko for manglende målopfyldelse i 2027.  
 
Holtsbækken udmunder i Skanderborg Sø, som har en målsætning om mindst god økologisk 
tilstand. Skanderborg Sø har moderat økologisk tilstand i Vandområdeplan 2015-2021, men 
den aktuelle tilstand i Skanderborg Sø er dårlig økologisk tilstand jf. basisanalysen 2021-2027. 
Den samlede vurdering af tilstanden i Skanderborg Sø er sket på baggrund af en målt tilstand 
for planter på moderat, fytoplankton på ringe, fisk på dårlig samt god kemisk tilstand. Tilstan-
den er forringet fra moderat til dårlig fra vandområdeplanen 2015-2021’s tilstandsvurdering 
og til den seneste basisanalyse (2021-2027). Tilstanden er faldet fra moderat til hhv. ringe for 
fytoplankton og dårlig for fisk. Dette indikerer, at forholdene i søen er blevet forringet for fy-
toplankton og fisk, hvilket kan skyldes en øget tilførsel af næringsstoffer til søen. Dette kan 
medføre en reduceret sigtbarhed i vandet og en potentiel ændring i fiskenes fødegrundlag, da 
fytoplankton tilstanden ligeledes er faldet. Fiskenes tilstand kan dermed forringes på grund af 
en ringe tilstand for fytoplankton som følge af forringet vandkvalitet og sigtbarhed, hvilket for-
ringer søens generelle tilstand.   
 
 

7 Vores vurdering af projektet 

7.1 Recipientforhold 
Udledningerne til Holtsbækken består af overfladevand fra separatkloakerede områder. Under 
de nuværende forhold er der målopfyldelse i Holtsbækken, målt på kvalitetselementet smådyr. 
Smådyr i vandløb påvirkes negativt af en række forhold, hvor særligt tilledning af ilt-forbru-
gende organisk stof, lav sommervandføring og dårlige fysiske forhold er af stor betydning. I 
det konkrete vandløb, vurderes det, at de nuværende forhold lever op til kravene om en god 
økologisk tilstand jf. den nuværende målopfyldelse på baggrund af tilstandsvurderingen af 
smådyr. 
 
Ifølge basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027 er der dog ikke målopfyldelse for kvali-
tetselementet fisk, på den nedre strækning af vandløbet. Dette er en forringelse fra den gæl-
dende vandområdeplan, hvor tilstanden er god økologisk tilstand. Årsagen til tilstandsændrin-
gen er ukendt, men det vurderes ikke at udledningerne i denne tilladelse har nogen betydning 
for fiskene i vandløbet.  
 
Miljøtilstanden eller sandsynligheden for målopfyldelse i Holtsbækken vurderes ikke at blive 
påvirket af en lovliggørelse af de regnbetingede udløb. Da en lovliggørelse af de eksisterende 
udløb ikke ændrer på de udledte stof- eller vandmængder, påvirkes Holtsbækken ikke. 
 
De udledte vandmængder fra de regnbetingede udløb vurderes rent hydraulisk at være af min-
dre betydning for vandløbet. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de 
fysiske forhold i vandløbene. Udløbsmængderne ændres ikke fra i dag og vi er ikke bekendt med, 
at der er hydrauliske problemer omkring udløbene eller i vandløbet generelt. 
 
Udledningen fra de regnbetingede udløb udgør miljømæssigt en mindre andel af den samlede 
mængde næringsstoffer og forurenende stoffer der tilføres Skanderborg Sø, og de nedstrøms 
liggende vandområder. Ifølge gældende Vandområdeplan 2015-2021, transporteres der årligt 
3.571 kg fosfor gennem Skanderborg Sø (gennemsnit for årene 2010-2014 og med en Baseline-
belastning på 3.292 kg fosfor i 2021, ifølge Vandområdeplan 2015-2021).  
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Koncentrationen af fosfor har stor betydning for tilstanden i søer, da fosfor er bestemmende for 
algevæksten og dermed klarheden af vandet, som igen har betydning for vandplanter og fiske-
sammensætning. Den ansøgte fosforudledning fra de regnbetingede udløb udgør samlet 3,2 kg 
fosfor årligt. Udledningen udgør dermed 0,1 % af den samlede fosfortilførsel til Skanderborg Sø 
i forhold til Baseline.  
Da de samlede udledte stof- og vandmængder, udgør en lille del af den samlede belastning, vur-
deres det, at udledningen ikke vil have negativ betydning for miljøtilstanden eller sandsynlig-
heden for målopfyldelse i Skanderborg Sø. Samtidigt ansøges der om en lovliggørelse af de ek-
sisterende forhold, baseret på opdaterede og dermed mere præcise data. Der sker ingen ændring 
i de udledte vand- og stofmængder. 
 

7.2 Hydrauliske forhold 
De udledte vandmængder fra de regnbetingede udløb vurderes rent hydraulisk at være af min-
dre betydning for vandløbene. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og 
de fysiske forhold i vandløbene. Udløbsmængderne ændres ikke fra i dag, og vi er ikke bekendt 
med, at der er hydrauliske problemer omkring udløbene eller i vandløbene generelt. 
Vi vurderer derfor, at der ikke vil være en øget risiko for oversvømmelser eller erosion i vand-
løbet. 
 

7.3 VVM-screening 
Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har vi vurderet bassinerne ikke er omfattet af krav om 
screening for VVM, da der ikke er tale om nye anlæg, og da der ikke skal ændres på de eksiste-
rende anlæg i forbindelse med den fornyede udledningstilladelse. Jf. Vejledning om VVM i 
Planloven (nr. 9339 af 12.03.2009) gælder anmeldelsespligten for anlægsprojekter ved nyan-
læg samt for udvidelse eller ændring af et eksisterende anlæg på bilag 1 eller bilag 2. 
 
Idet udledningerne har stået på i mange år, jf. afsnit 4.2, vil det tilladte ikke betyde en forrin-
gelse af vandløbets eller søens tilstand, men snarere en bibeholdelse af en belastning. 
 

7.4 Samlet vurdering  
Samlet set vurderer vi, at udledningerne ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vand-
områderne nedstrøms kan opnås. Der vil dermed ikke være nogen negativ effekt på nogen af 
kvalitetselementerne.  
 
Det vurderes at Holtsbækken har den fornødne hydrauliske kapacitet til, at modtage de regn-
vandsmængder, der er omfattet i denne udledningstilladelse, uden at der opstår stuvninger el-
ler oversvømmelser til gene for nedstrøms beliggende arealer.  
 

8 Forhold til anden lovgivning 
Vi har undersøgt, om udledningerne kan give problemer i forhold til: 
 

• Naturbeskyttelseslovens § 3 

• Natura 2000 

• Bilag IV-arter 

• Grundvandsbeskyttelse 

• Museumsloven 

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3 
Holtsbækken er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Nogle få arealer i nærheden af Holts-
bækken, samt udmundingen til Skanderborg Sø er desuden registeret som § 3 beskyttede mo-
ser. Desuden er der et vandhul i tilknytning til Holtsbækken, der er registreret som § 3 beskyt-
tet sø. Skanderborg Sø er ligeledes omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.  
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Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, søen og moserne, uden at 
der er meddelt dispensation fra Skanderborg Kommune. 
 
En fornyet tilladelse til de regnbetingede udledninger giver ikke anledning til en forøget udled-
ning af vand- eller stofmængder til Holtsbækken eller Skanderborg Sø. Udledningerne vil der-
for ikke give anledning til tilstandsændringer for de § 3-beskyttede vandløb, naturområder el-
ler Skanderborg Sø. 
 

8.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder) 
Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt 
projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der 
finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-
området.   
 
Udledningerne foregår ikke til et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-om-
råde, men længere nedstrøms ses Natura 2000-område nr. 52: ”Salten Å, Salten Langsø, 
Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå”. Natura 2000-område nr. 52 består af 
Habitatområde nr. 48 og Fuglebeskyttelsesområdet nr. 35.  
 
Jf. Natura 2000-handleplan 2022 – 2027 for Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for 
Salten Langsø og dele af Gudenå, er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området 
som følger:  
 

  
Figur 3 Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 48 ” Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele 
af Gudenå”. 

 

  
Figur 4 Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 35 ”Mossø”. 

 
Jf. Natura 2000 Basisanalyse 2022-2027 er udpegningsarterne damflagermus, odder, stor 
vandsalamander og bæklampret registreret ved og i tilknytning til ” Salten Å, Salten Lang-sø, 
Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå ” (figur 5). Samt ses der flere levesteder 
for rørhøg ved Mossø (figur 6).  
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Figur 5 Udpegningsarter jf. Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. 

 

 
Figur 6 Udpegning af levesteder for rørhøg jf. Natura 2000-basisanalysen 2022-2027. 

 
Udledningerne fra de regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne fornyelse af 
udledningstilladelse og vurderes dermed ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og 
habitatarter i Natura 2000-området nr. 52 ”Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for 
Salten Langsø og dele af Gudenå”.  
Igennem Skanderborg Sø transporteres der årligt 3.571 kg fosfor i 2010-2014 (med en Base-
linebelastning på 3.292 kg fosfor i 2021, ifølge Vandområdeplan 2015-2021). Fosformængden 
fra de regnbetingede udløb er dermed 0,1 % af den samlede transport i forhold til Baseline til 
Skanderborg Sø. Herefter ledes vandet videre og udmunder i Mossø. En fornyelse af udled-
ningstilladelsen vurderes derfor ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegnings-
grundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konse-
kvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget. 
 

8.3 Bilag IV-arter 
Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skade-
lig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beska-
dige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af 
Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b. 
 
Der er registreret stor vandsalamander i et vandhul (§ 3 beskyttet sø) med tilknytning til 
Holtsbækken, se figur 7.  
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Figur 7 Registrering af stor vandsalamander i vandhul med tilknytning til Holtsbækken. 

 
Da udløbspunkterne til den åbne del af vandløbet ligger nedstrøms vandhullet, vurderes ud-
ledningerne ikke at have nogen negativ betydning for bilag IV-arten eller dens yngle- og raste-
områder.  
 
Der er desuden registreret odder nær udmundingen til Skanderborg Sø.  
I forbindelse med fornyelsen af udledningstilladelsen ændres udledningerne fra de regnbetin-
gede udløb ikke og dermed påvirker det ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arten forekom-
mer. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at projektet ikke 
vil påvirke levesteder og potentielle levesteder for bilag IV-arter i tilknytning til Holtsbækken. 
 

8.4 Grundvandsbeskyttelse 
De regnbetingede udledninger til Rindelev Bæk vurderes ikke at påvirke grundvandsinteres-
ser. 
 

8.5 Museumsloven 
Der er registreret et fortidsmindeareal samt beskyttede sten- og jorddiger i tilknytning til 
Holtsbækken, se figur 8. 
 

 
Figur 8 Udpegning af jord- og stendiger samt fortidsmindearealer i tilknytning til Holtsbækken. 
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Skanderborg Museum fandt følgende i 2007: 
Ved forundersøgelsen af 16 hektar fremkom anlægsspor i form af jernudvindingsovne, stol-
pehuller og gruber. Der kunne udskilles ialt 23 jernudvindingsovne, 2 langhuse og et muligt 
hegnsforløb. Fundene dateres til førromersk, ældre romersk og yngre romersk jernalder. Det 
anbefales at udføre en egentlig udgravning af den centrale del af det undersøgte område. 
 
Hvis der findes spor af fortidsminder, fx i forbindelse med anlægsarbejder eller oprensning af 
bassiner, er I forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Skanderborg Museum. Man må 
også gerne kontakte museet inden jordarbejdet påbegyndes. 
 

9 Høring 
Vi har foretaget en høring af projektet inden tilladelsen er meddelt, hos følgende parter: 
 

• Skanderborg Spildevand A/S, Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg 

 

10 Annoncering af afgørelsen 
Afgørelsen annonceres den 30. juni 2022 i 4 uger på vores hjemmeside under aktuelle hørin-
ger, samt i Lokalavisen Skanderborg. 
 

11 Klage mulighed og vejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest den 28. juli 2022. 
 
Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, 
søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen 
med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du kla-
ger, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender 
vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den vi-
dere. 
 
Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du for-
inden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din an-
modning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, 
skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse. 
 

12 Lovgrundlag  
• Miljøbeskyttelsesloven - Lov om Miljøbeskyttelse nr. 100 af 19.01.2022 

o § 28 stk. 1 – tilladelse til udledning 

o § 78a – tilladelsens gyldighed 

o §§ 91 & 98 – klagemulighed  

https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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o § 96 – klagen har ikke opsættende virkning 

o §§ 99 & 100 – klageberettigede  

o § 101 – søgsmål 

• Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbe-

skyttelseslovens kapitel 3 & 4 nr. 1393 af 21.06.2021 

o Kap. 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet 

o § 46 stk. 2 – tilladelsen kan ikke påklages 

• Miljøvurderingsloven - Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) nr. 1976 af 27.10.2021 

o § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt 

o Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 

• Naturbeskyttelsesloven - Lov om Naturbeskyttelse nr. 1986 af 27.10.2021 

o § 3 – beskyttede naturtyper m.v. 

o § 29 a & b – Kapitel 5: Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. 

• Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12.11.2021 

o § 6 – tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.  

o §§ 10 & 11 – generel beskyttelse af visse arter 

• Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08.04.2014 

o § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv 

 
Øvrige referencer 

• ”Paradigme for beregning af vand- og stofmængder” udarbejdet februar 2022 af Skan-

derborg Spildevand A/S. 

 

13 Kopi til 
• Styrelsen for Patientsikkerhed; trnord@stps.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund; jka@sportsfiskerforbundet.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening; DNSkanderborg-sager@dn.dk  

• Danmarks Fiskeriforening; mail@dkfisk.dk  

• Skanderborg Museum; info@skanderborgmuseum.dk  

• Friluftsrådet; soehoejlandet@friluftsraadet.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; skanderborg@dof.dk 
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