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1. Afgørelse 

Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand fra ny 
administrations- og produktionsbygning, samt yderlige 67 nye p-pladser og ny testplads for kraner. 
Tilladelsen meddeles i medfør af § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsens § 13, 
stk. 1 samt Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020. Tilladelsen er meddelt på baggrund af 
ansøgning, og på de vilkår som fremgår af følgende afsnit. 
 
Tilladelsen er gyldig fra den dato hvor afgørelsen når frem til adressaten. Der er krav om 
offentliggørelse af afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven § 28. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden senest 3 år fra d.d. 
 
Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Skanderborg Kommune mulighed for at påbyde, at der foretages 
nødvendige forbedringer eller fornyelse af et spildevandsanlæg, hvis det skønnes, at anlægget ikke 
fungerer miljømæssigt forsvarligt. Skanderborg Kommune kan endvidere ændre vilkår fastsat i en 
tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for 
utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 
 
2. Baggrund  

Ejendommen ligger i separatkloakeret opland C1D. De pågældende regnvandssystemer udleder via vådt 
regnvandsbassin B210 til udløb: C10000U til Lyngbygård Å. Det fremgår af gældende lokalplan 12, - 
Hørning, at ejendommen har afledningsret til offentlig kloak og skal ske i forhold til gældende 
spildevandsplan. 
 
Ejendommen ligger i rammeområde LB.24.BE.01 i Skanderborgs Kommuneplan 2021, samt indenfor 
lokalplansområde 12, - Galten. Det fremgår af lokalplanen at området udlægges til separatkloak. 
 
 
3. Vilkår 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår: 

3.1 Særlige vilkår for denne tilslutningstilladelse 
 

1. vilkår om tilslutningstilladelsen gælder udelukkende for tilslutning af følgende: 
o Tag- og overfladevand fra befæstede arealer. 
o Vand fra omfangsdræn til tørholdelse af beboelsesbygninger, 
o Overfladevand fra testplads for kraner 

 
2. samlet set tillades følgende afløbsmængden til Skanderborg Spildevand A/S’ brønde på 

henholdsvis: 
• Nord brønd: 82,9 l/s til brønd nr. C12010R,  
• Syd midt brønd: 135,3 l/s til brønd nr. B50030R, 
• Sydvest brønd: 30 l/s til brønd nr. B50025R, 

 
3. såfremt der tilføres vand fra nye arealer, skal der indsendes en ny ansøgning. 

 
4. færdigmelding med afløbsplan ”som udført” skal fremsendes til Skanderborg Kommune senest 

1 måned efter arbejdet er udført efter de vilkår der er givet i tilslutningstilladelsen,  
 



 
 

 

3.2 Generelle vilkår 
 

5. tilladelsen gælder fra d.d. for tilslutning af tag- og overfladevand til Skanderborg Spildevand 
A/S’ afløbsledning og skal udnyttes senest 3 år fra tilladelsesdatoen, 

 
6. tilladelsen gælder udelukkende for tilslutning af tag- og overfladevand, samt overfladevand fra 

testplads for kraner, 
 

7. der må ikke tilsluttes andet drænvand end vand fra omfangsdræn, der har til formål at tørholde 
og beskytte bygningen, 

 
8. kloakeringen af tag- og overfladevand på egen matrikel skal ske i separate rør til skel, dvs. 

adskilt fra husspildevand og processpildevand, 
 

9. hvis der under anlægsarbejdet opstår uforudsete forhold, som medfører væsentlige ændringer i 
forhold til ansøgningsgrundlaget, skal Skanderborg Kommune kontaktes, som tager stilling til, 
om ændringen kræver revision af tilslutningstilladelsen, 

 
10. konstateres der forurening i jorden ved evt. anlægsarbejde, skal Skanderborg Kommune straks 

underrettes herom i henhold til § 71 i lov om jordforurening, 
 

11. hvis der findes arkæologisk materiale i forbindelse med evt. anlægsarbejde, skal arbejdet 
standses i følge museumslovens § 27, Evt. fund skal straks anmeldes til Skanderborg Museum, 

3.3 Vilkår for etablering, drift og vedligehold af tag- og overfladevand 
 

12. tag- og overfladevand inkl. fra parkeringsareal, skal passere en sandfangsbrønd inden 
tilslutning til Skanderborg Spildevand A/S’ regnvandskloak, 

 
13. vand fra omfangsdræn skal passere en sandfangsbrønd inden tilslutning til Skanderborg 

Spildevand A/S’ regnvandskloak, 
 

14. kloakarbejdet samt tilslutning til Skanderborg Spildevand A/S’ ledning skal udføres af 
autoriseret kloakmester og efter DIF´s ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”, 

 
15. det er grundejers ansvar, at intern kloak er dimensioneret og udført korrekt, 

 
16. det er grundejers ansvar, at tekniske anlæg (herunder sandfang osv.) vedligeholdes og til enhver 

tid fungerer. Sandfang skal tilses og vedligeholdes regelmæssigt, herunder tømmes således, at 
det aldrig er mere end halvt fyldt med sand/slam (dog minimum 1 gang årligt), 

 
17. slam fra sandfangene betragtes som farligt affald og skal håndteres i henhold til Skanderborg 

Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald, 
 

18. tagflader, hvorfra vandet ledes til separatkloak, skal enten være uden kobber, zink og bly, eller 
renses forud for afledning. Renseforanstaltningen skal være godkendt af Skanderborg 
Kommune, 

 
19. glatførebekæmpelse med chloridholdige midler skal begrænses mest muligt. I de perioder, hvor 

der er behov for ekstra glatførebekæmpelse, må der suppleres med alternative 
glatførebekæmpelsesmidler (f.eks. grus), som ikke indeholder chlorid. Der må ikke benyttes 
glatførebekæmpelsesmidler, som ved udledning til recipient kan være iltforbrugende, 

 
20. der må ikke anvendes ikke miljøgodkendte ukrudts-, mos- og algebekæmpelsesmidler, 

pesticider, tagrens eller sæber i øvrigt på eller i nærheden af arealet, som afvander til 
regnvandskloakken og udleder til recipient, 

 
21. der må ikke vaskes biler mv. på eller i nærheden af parkeringsarealet eller andet befæstet areal, 

som afvander til regnvandskloakken, 
 

22. hvis der konstateres utætheder eller skader under tømning af sandfang, skal skaden udbedres. 



 
 

 

Tømningen bør ledsages af visuel inspektion, 
 

23. der må ikke ske overfladisk afstrømning, overfladegener eller miljømæssige gener i øvrigt til 
nabomatrikler, 

 
24. ved funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer eller permeable belægninger, over- 

fladegener eller lignende hændelser, som medfører udslip, der kan forurene omgivelserne – 
herunder jord, vand, luft eller kloak – kontaktes Skanderborg Kommunes miljøvagt der træf- 
fes indenfor normal arbejdstid på telefon 8794 2930. Alternativt, for alvorlige udslip, som 
kræver umiddelbar hurtig indsats, så ring til alarmcentralen 112, 

3.4 Særlige vilkår for etablering, drift og vedligehold af udendørs 
testplads for kraner 

25. overfladevand fra testpladsen skal passere en sandfangsbrønd og olieudskiller inden tilslutning 
til Skanderborg Spildevand A/S’ regnvandsbrønd nr. B50030R - Syd midt brønd, 

 
26. det er grundejers ansvar, at testpladsen er udført og tilsluttet korrekt, 

 
27. det er grundejers ansvar, at tekniske anlæg (herunder opsamling, sandfang og olie- 

benzinudskiller osv.) vedligeholdes og til enhver tid fungerer, 
 

28. olieudskilleren og sandfanget tømmes efter behov og mindst en gang om året. Virksomheden 
kan søge om nedsættelse af tømningsfrekvensen, hvis det kan påvises over en treårig periode, at 
behovet er mindre end den årlige tømning, 

 
29. olieudskiller og sandfang tømmes efter en fast tømningsordning med et slamsuger-firma, der er 

godkendt til opgaven, 
 

30. hvis der konstateres utætheder eller skader under tømning af sandfang og olieudskiller, skal 
skaden udbedres. Tømningen bør ledsages af visuel inspektion,  
 

31. slam fra sandfangene betragtes som farligt affald og skal håndteres i henhold til Skanderborg 
Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald, 

 
32. virksomheden skal føre logbog over nedstående parametre. Logbogen skal opbevares på 

virksomheden i mindst 5 år og fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende. Logbogen skal 
som indeholde: 

• dato for tømning, rensning og genopfyldning af sandfang og olieudskiller, mængde 
tømt fra olieudskiller og sandfang, samt resultat af kontrol med alarm-ordning i 
udskilleren,  

• observationer/bemærkninger fra tømninger (f.eks. vurdering af tykkelsen af 
olielaget, tømningsfrekvens) 

 
33. oliespild på testpladsen skal til enhver tid forsøges elimineret. Ved spild skal der benyttes 

lækagemåtter eller lignende løsning, ved store oliespild, skal der benyttes løsninger der har 
kapacitet til at inddæmme udslippet, således at afløbet bliver blokeret, 
 

 
4. Ansøgning og projektbeskrivelse 

Der opføres en ny administrations- og produktionsbygning. Bygningen opføres imellem de to 
eksisterende bygninger i facader af hhv. betonsandwichelementer og panelvægge. Bygningen er i 
administrationsdelen i to etager og i produktionsbygning i en dobbelthøj etage.  
 
Administrationsbygningen udgør i alt 2227 m² og produktionsbygningen udgør i alt 1586 m². De flade 
tage opbygges i kileskåret isolering med tagpap, som afvandes igennem vandsamlerkasse og tagnedløb. 
  
Derudover etableres der yderlige 67 nye p-pladser og en ny udendørs testplads for kraner. 
 
Bygningens spildevand føres væk fra bygningen via afløbsledninger i gravitation.  



 
 

 

4.1 Befæstede arealer og vandmængder  
 
Eksisterende forhold 
Nedenstående figurer viser de eksisterende befæstede arealer og den eksisterende afledning af tag- og 
overfladevand til forsyningens regnvandsledninger.  

 
Figur 1 – Eksisterende befæstede areal, oplyst af ansøger. 
 

 

 
Figur 2 – Beregningsskema for eksisterende forhold, oplyst af ansøger 
 
 



 
 

 

Der afledes til tre forskellige regnvandsbrønde ejet af Skanderborg Spildevand A/S – to i Frichsvej og en 
i Smedeskovvej. 
 
Den eksisterende afledning til forsyningens regnvandssystem fordeler sig som følgende: 

• Nord brønd: 82,9 l/s til brønd nr. C12010R,  
• Syd midt brønd: 107 l/s til brønd nr. B50030R, 
• Sydvest brønd: 64,2 l/s til brønd nr. B50025R. 

I alt: 254,5 l/s. 
 

 
Figur 3 – Kloakplan for hele matriklen, før ny bygning, oplyst af ansøger. 
 
  



 
 

 

Fremtidige forhold 

Nedenstående figurer viser de fremtidige befæstede arealer og den fremtidige afledning af tag- og 
overfladevand til forsyningen regnvandsledning, som er oplyst at ansøgeren.  
 
Der ønskes fortsat afledt til de samme regnvandsbrønde, som under eksisterende forhold. 
 

 
Figur 4 - Ny befæstet areal, oplyst af ansøger. 
 

 
Figur 5 – Kloakplan for ny bygning, oplyst af ansøger. 
 
 



 
 

 

 

 
Figur 6 - Beregningsskema for nye forhold, oplyst af ansøger. 
 
Den fremtidige afledning til forsyningens regnvandssystem fordeler sig som følgende: 

• Nord brønd: 82,9 l/s til brønd nr. C12010R,  
• Syd midt brønd: 135,3 l/s til brønd nr. B50030R, 
• Sydvest brønd: 30 l/s til brønd nr. B50025R. 

I alt: 248,6 l/s. 
  



 
 

 

 

4.2 Beskrivelse af sandfang og olieudskiller 
Der etableres en 2500 liter sandfang. Der etableres en olieudskiller med omløb (by-pass), efterfulgt af 
en prøvetagningsbrønd. Udløbet fra prøveudtagningsbrønden, kobles på intern regnvandsledning til 
forsyningens regnvandsbrønd nr. B500030R.  

 
Figur 7 – Kloakplan for sandfang, olieudskiller og prøveudtagningsbrønd, oplyst af ansøger. 
 
 
5. Kommunens vurdering 

På baggrund af nedenstående uddybning, samt de stillede vilkår, er det kommunens vurdering, at til 
slutningen kan etableres uden at være i strid med kommunens spildevandsplan, øvrige planlægning 
samt gældende lovgivning, samt at tilslutningen er miljømæssigt og hydraulisk forsvarlig, såfremt til 
slutningen overholder de stillede vilkår. 

5.1 Belastning af vandmiljø 
Vandmængde 
Skanderborg Kommune har i dialog med Skanderborg Spildevand A/S, der ejer den offentlige 
regnvandsafledning og har udledning til C10000U til Lyngbygård Å besluttet at den maksimale 
vandafledning til de tre regnvandsstik er: 

• Nord brønd: 82,9 l/s til brønd nr. C12010R,  
• Syd midt brønd: 135,3 l/s til brønd nr. B50030R, 
• Sydvest brønd: 30 l/s til brønd nr. B50025R, 

 
Det offentlige regnvandssystem er belastet, men ovennævnte maksimale vandafledningstal, ligger inden 
for et acceptabelt niveau for den brønd, hvor afledningen ændres. 
 
Skanderborg Kommune har vurderet, at ændringen af afledningen til de omtalte brønde, ikke har 
betydning for Skanderborg Spildevand A/S’ gældende udledningstilladelse for udløb C10000U, således 



 
 

 

der ikke er behov for at Skanderborg Spildevand A/S, skal ansøge om revideret udledningstilladelse. 
 
Stofbelastning 
Det vurderes at være miljømæssigt forsvarligt at aflede tag – og overfladevand, herunder også 
overfladevandet fra udendørs testplads til regnvandsledningen fra tagflader beståen af tagpap samt fra 
de øvrige belægningstyper bestående af asfalt, beton mv. 
 
P-pladser 
Der er i ansøgningen oplyst, at der i alt bliver 153 p- pladser.  
 
Nyere undersøgelser har vist, at koncentrationen af olie i regnvandet fra P-pladser er så lav, at det ikke 
er nødvendigt at etablere en traditionel olie- og benzinudskiller. Dog er der stillet vilkår om, at der skal 
etableres renseforanstaltninger i form af sandfang således, at eventuelle partikler, olierester og lignende 
opsamles inden tilslutningspunktet til Skanderborg Spildevand A/S’ regnvandskloak.  
 
Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at overfladevandet efter gennemløb af 
sandfangsrenseforanstaltning, bør være tilsvarende eller renere den kvalitet almindeligt vejvand har. 
 
Recipient 
Regnvandsledningerne som er beliggende i henholdsvis Smedeskovvej og Frichsvej, ejet af Skanderborg 
Spildevand A/S, leder regnvandet via vådt regnvandsbassin nr. B210 til udløb nr. C10000U til 
Lyngbygård Å. 
  
Det vurderes at, tilslutningen ikke giver anledning til ændring af vandstanden eller på anden vis have en 
negativ effekt på den nedstrømsliggende recipient. 

5.2 Jordforurening og grundvand 
Jord 
Projektområdet ligger i forurenet område efter det der hedder: V 1 kortlang og områdeklassificering. I 
gøres hermed opmærksom på, at der foreligger krav om analyser, hvis der kører jord bort fra matriklen.  
 
Virksomheden har fået en §8 tilladelse til anlægsprojektet, så overskudsjord skal analyseres og 
bortskaffes til godkendt modtageranlæg jf. jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
Jorden skal anmeldes på flytjord.dk, før jorden bliver kørt ud af matriklen. 
https://flytjord.dk/. 
 
Grundvand 
Da der hverken tilbageholdes eller nedsives vand på lokaliteten, så vurderes der ikke at være nogen 
væsentlig risiko for hverken grundvandsforekomster eller drikkevandsinteresser i området. 

5.3 International naturbeskyttelse 
Tagvand ledes til regnvandsbassiner nord for ejendommen. Bassinerne er §3 beskyttet jf. 
naturbeskyttelsesloven. Udledning af spildevand til vandløb og søer vil normalt ikke kræve dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
På selve ejendommen er der ikke registreret §3 beskyttede naturarealer. Da der er tale om en 
erhvervsejendom i bymæssig bebyggelse, vurderes det som usandsynligt, at der forekommer overset 
eller ny beskyttet natur.  
 
Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område N232 Lillering Skov m.v. ligger 
ca. 4 km mod sydøst. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor 
afstand. 
 
Der må ikke meddeles tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV arterne, eller hvis der sker forsætlig 
forstyrrelse af arterne med skadelig virkning for arten eller bestanden.  
 
Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter i området. Da der er tale om en 
erhvervsejendom i Galten by, hvor størstedelen af ejendommen er med fast belægning, vurderes 

https://flytjord.dk/


 
 

 

ejendommen som uegnet som yngle- rasteområde for bilag IV arter.  
 
 
6. Skanderborg Spildevand A/S’ hydrauliske vurdering 

Virksomheden afleder tag- og overfladevand til Skanderborg Spildevand A/S’ regnvandssystem i tre 
tilslutningspunkter – to brønde i Frichsvej og en brønd i Smedeskovsvej. Regnvandsledningerne i de to 
veje leder til Lyngbygård Å via vådt regnvandsbassin B210 og udløb C10000U. 
 
Ansøger ønsker efter projektet afledning i samme tre regnvandsbrønde, anderledes fordelt med mere 
tag- og overfladevand i Syd midt brønd (B50030R) og mindre tag- og overfladevand i Sydvest brønd 
(B50025R), men med en lidt mindre samlet afløbsmængde til forsyningens system. KAM 
 
Skanderborg Spildevand A/S har på baggrund af den hydrauliske afløbsmodel vurderet, at der er 
kapacitet i regnvandssystem til de ansøgte afløbstal, selv om ledningsanlæggene er belastet. 
 
 

7. Partshøring 

Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos virksomheden samt Skanderborg Spildevand A/S i 
perioden den 16. september 2024 til 30. september 2024. 
 
Skanderborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger til tilladelsen. 
 
 
8. Klagevejledning  

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 98 af 
følgende: 

• Afgørelsens adressat eller ansøgeren. 
• Sundhedsstyrelsen. 
• Enhver med en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. 
• Klageberettigede foreninger og organisationer i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 

100. 
 
Hvis du vil klage 
Du kan indsende din klage via klageportalen, som du finder på klagenævnets hjemmeside: 
www.naevneneshus.dk.  En klage er officielt indsendt, når Skanderborg Kommune kan se den i 
klageportalen. 
 
Klagen bliver først sendt til Skanderborg Kommune. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender de 
klagen videre til nævnet gennem klageportalen. Du får besked, når klagen er sendt videre. 
 
Der er et gebyr for at klage. Privatpersoner skal betale 900 kr., mens virksomheder og organisationer 
skal betale 1.800 kr. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus og kan betales elektronisk eller via giro. 
Gebyret skal betales inden en fastsat frist, ellers bliver klagen afvist. Nævnet behandler først klagen, når 
gebyret er betalt. 
 
Klagen skal indsendes via klageportalen. Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker 
fritagelse fra at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til klagenævnet, som 
derefter afgør, om du kan blive fritaget. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes 
fristen fra denne dato. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til den 
følgende hverdag. 
 
Klagen skal være modtaget i klagenævnet senest den 4. november 2024 kl. 23.59 

http://www.naevneneshus.dk/


 
 

 

 
Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skanderborg Kommune, Natur og Miljø på e-
mailadressen: spildevand@skanderborg.dk  eller tlf. 87947000. 
 

9. Lovgrundlag 

Tilslutningstilladelsen meddeles i medfør af: 
• Miljøbeskyttelsesloven – Miljøministeriets lov om Miljøbeskyttelse nr. 48 af 12.01.2024 - 

Kapitel 3 og 4 
o §28, stk. 3 - Tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører 

spildevandsforsyningsselskaber, samt dertil hørende udløbsledninger under 
overholdelse af tilladelsen. 

o § 78a – Tilladelsens gyldighed.  
o § 30 - Mulighed for påbud, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt 
o § 91 -Afgørelsen kan påklages.   
o §98, §99, §100 – Hvem kan påklage afgørelsen.  

 
• Spildevandsbekendtgørelsen - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. nr. 532 af 27.05.2024 - 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.  
o §13 - Tilladelse og opfyldelse af vilkår for anlæg. 

 
10. Aktindsigt 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i forvaltningens dokumenter i sagen, jf. Forvaltningsloven, 
Offentlighedsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
Afgørelsen er sendt til: 

• Grundejer - HMF, via digital post. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 

• Safe-Con, att.: Abdul Ahmed, att.: Abdul Ahmed aa@safe-con.eu  
• Skanderborg Spildevand A/S, att.: Kasper Mølgaard KAM@skanderborgforsyning.dk   
• DN Skanderborg Lokalkomite: DNSkanderborg-sager@dn.dk   
• Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  
• Styrelsen for Patientsikkerhed: trvest@stps.dk 
• Skanderborg Museum; info@skanderborgmuseum.dk   
• Skanderborg Kommune, Byggesagsafdeling, byggesag@skanderborg.dk  
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